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 GEBÄUDEAUßENTHERMOGRAFIE 
 
 

WOHNHAUS                                                         
DIPL.- ING. (FH) HARTMUT TORNOW 

�
 

Messparameter: 
 

Datum der Thermografie:      2008 
Emissionsgrad:       00,96 
Außentemperatur:         1,00 °C 
Innentemperatur:       22,00 °C 
Temperaturdifferenz Innen - Außen � t:  21,00 °C 
Relative Luftfeuchtigkeit:                 53,00 % 
Wetter:          Trocken / Bewölkt 
Thermograph:        ThermaCAM B20 HS 
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 15,00 m – Dt max: 3,0 °C  – Sp1: 5,9 °C, Sp2: 2,8 °C, Sp3: 5,8 °C �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 15,00 m – Dt max: 3,4 °C  – Sp1: 4,1 °C, Sp2: 5,0 °C, Sp3: 1,5 °C �
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FLIR Systems
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BezeichnungBezeichnungBezeichnungBezeichnung CursorCursorCursorCursor MinMinMinMin MaxMaxMaxMax

Li1 - 1.1 5.5
Li2 - -2.7 5.7 �
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 15,00 m – Dt max: 6,3 °C  – Sp1: 9,6 °C, Sp2: 3,2 °C, Sp3: 4,7 °C �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 15,00 m – Dt max: 5,1 °C  – Sp2: 4,6 °C, Sp3: 5,9 °C, Sp4: 0,7 °C �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 15,00 m – Dt max: 5,7 °C  – Sp1: 0,2 °C, Sp2: 5,9 °C, Sp3: 4,0 °C �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand  5,00 m – Dt max: 2,4 °C  – Sp1: 5,3 °C, Sp2: 5,4 °C, Sp3: 3,0 °C �
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FLIR Systems
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BezeichnungBezeichnungBezeichnungBezeichnung CursorCursorCursorCursor MinMinMinMin MaxMaxMaxMax

Li1 - 2.4 6.7
Li2 - 2.2 6.4 �
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand 15,00 m – Dt max: 3,8 °C  – Sp1: 2,9 °C, Sp2: 6,0 °C, Sp3: 4,7 °C �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand  5,00 m – Dt max: 1,0 °C  – Sp1: 5,3 °C, Sp2: 4,3 °C, Sp3: 4,5 °C �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand  5,00 m – Dt max: 2,1 °C  – Sp1: 6,1 °C, Sp2: 4,0 °C, Sp3: 3,0 °C �
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FLIR Systems
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BezeichnungBezeichnungBezeichnungBezeichnung CursorCursorCursorCursor MinMinMinMin MaxMaxMaxMax

Li1 - 2.7 5.7
Li2 - 3.0 5.3 �
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand  5,00 m – Dt max: 2,6 °C  – Sp1: 5,1 °C, Sp2: 3,1 °C, Sp3: 5,2 °C �
������	���
���%��23�������$�+#���#�$�+#���
������������

�
�

���������������
�� �����	���

��������	
��,��-
.����

������������

/�����0�1��

/�����0����

����"�"

������������

������������

��������	
��2�++��

���

1��� !

"

�

FLIR Systems
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BezeichnungBezeichnungBezeichnungBezeichnung CursorCursorCursorCursor MinMinMinMin MaxMaxMaxMax

Li1 - 3.0 7.3
Li2 - 3.3 5.9 �
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand  5,00 m – Dt max: 4,4 °C  – Sp1: 6,0 °C, Sp2: 2,9 °C, Sp3: 6,9 °C �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand  5,00 m – Dt max: 4,1 °C  – Sp1: 6,5 °C, Sp2: 7,1 °C, Sp3: 3,0 °C �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand  5,00 m – Dt max: 5,8 °C  – Sp1: 3,0 °C, Sp2: 8,8 °C, Sp3: 8,5 °C �
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FLIR Systems
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Emissionsgrad 0,96 – Objektabstand  5,00 m – Dt max: 2,2 °C  – Sp1: 2,9 °C, Sp2: 5,1 °C, Sp3: 5,0 °C �
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Königs Wusterhausen, 2008 
 
 
 
 
Tornow 
 


